URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA

Opstina Bijelo Polje

Sekretarijat za planiranje i uredenje

prostora OPSTINA BIJELO POLJE
Br.06/4-332/23-141/1

BijeloPolje, 09.05.2023.god.

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora Opstine Bijelo Polje, na osnovu ¢lana 74 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG* br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22,
4/23), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i
urbanizma jedinicama lokalne samouprave (,Sl.list CG*, br.87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21,
151/22) i podnijetog zahtjeva ,Crnogorski elektrodistributivni sistem® doo iz Podgorice, izdaje:

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE

za izradu tehnicke dokumentacije

za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA na urbanistickoj parceli UP TS18
(urbanisticka zona 3) koju &ini dio katastarske parcele br.1129/3 KO Bijelo Polie i 10 kV
kablovskog prikljuénog voda preko katastarskih parcela br.1129/3, 1129/2 i 1130/1 KO Bijelo
Polie u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistickog plana Centralne zone Bijelo Polje
(,Sl.list CG — opstinski propisi*, br.11/18)

,Crnogorski elektrodistributivni sistem®“ doo

PODNOSILAC ZAHTJEVA: ; :
iz Podgorice

POSTOJECE STANJE

Unutar granica zahvata plana nalaze se sledece trafo stanice:DTS 10/0.4kV/kV "SUD"; snage
630kVA, trafo stanica u zgradi 10/0.4kV/kV "KONFEKCIJA JEDINSTVO" snage
630kVA+400kVA :BTS 10/0.4kV/kV "HOTEL"; snage 400kVA;MBTS 10/0.4kVA "BORQ"; snage
630kVA :trafo stanica u zgradi 10/0.4kV/kV; "3x12 STANOVA" snage 630kVA;MBTS 10/0.4kV/kV
"BRENA" snage 2x630kVA; BTS 10/0.4kV/kV "POSTA"; snage 630kVA; trafo stanica u zgradi
10/0.4kV/kV; "ROBNA KUCA" snage 630kVA+250kVA; MBTS 10/0.4kV/kV "S4" snage
630kVA:BTS 10/0.4kV/kV "SOLIDARNOST"; snage 400kVA; BTS 10/0.4kV/kV "VUNARSKI
KOMBINAT"; snage 400kVA; MBTS 10/0.4kV/kV "TRZNI CENTAR"; snage 400kVA; BTS
10/0.4kV/kV "NOVI TRZNI CENTAR"; snage 630kVA; ZTS 10/0.4kV/kV "PRUSKA"; snage
630kVA; MBTS 10/0.4kV/kV "DOM ZDRAVLJA"; shage 630kVA; BTS 10/0.4kV/kV
"STAMPARIJA"; snage 630kVA; BTS 10/0.4kV/kV "BOLE"; snage 400kVA; BTS 10/0.4kV/kV
"DJECIJI VRTIC", snage 630kVA ;BTS 10/0.4kV/kV "TRANSPORTNO"; snage 630kVA; TS
10/0,4kV/kV, snage 630kVA; TS 10/0,4kV/kV snage 630kVA; TS 10/0,4kV/kV snage 630kVA;
DTS 10/0,4kV/kV “Djegji vrtic-nova”, snage 630kVA; TS 10/0,4kV/kV “POSTA-nova’, snage




630kVA. Trafo stanice su najveé¢im dijelom povezane medusobno 10kV-nim kablovskim
vodovima sli¢ni tipu XHP-48 3x95mm?, kako je dato u grafickom delu u crtezu postojeceg stanja
elektroenergetskih instalacija.Napojni vodovi od trafo stanica ka potrosafima su uglavnom
nadzemni sa stavljeni od AL-Ce provodnika na konzolama ili samonosivog kablovskog snopa.
Presjek provodnika niskonaposke mreze je 25mm? odnosno snopa 4x25mm? sa aluminijumskim
provodnicima. Kablovski prikljuak je izveden najve¢im delom za objekte kolektivhog stanovanja.

PLANIRANO STANJE

Vi Namjena parcele odnosno lokacije
Na urbanistickoj parceli UP TS 18 - urbanisticka zona 3 - planirana je izgradnja
transformatorske stanice TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA br.10.

Fi Pravila parcelacije
Na grafickom prilogu ,Plan parcelacije, regulacije i nivelacije" graficki su prikazane granice
urbanisti¢kih parcela.
Novoformirane granice urbanistikin parcela definisane su prelomnim tatkama. Spisak
koordinata prelomnih tataka parcela je dat u prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivelacije sa
tackama urbanistickih parcela.Graficki prilozi su sastavni dio urbanisti¢ko — tehnickih uslova.
Napomena: U slu¢ajevima manjih odstupanja kada se granice urbanistiCke parcele ne
poklapaju sa granicama katastarske parcele, vazice stanje iz katastarske evidencije.
Clanom 13 Pravilnika o nadinu izrade i sadrzini tehniéke dokumentacije za gradenje objekta
(“Sl.list Crne Gore*, br.44/18, 43/19), propisano je da tehnicka dokumentacija sadrzi elaborat
parcelacije po planskom dokumentu kao i graficki prikaz buduce trase objekta na azurnim
katastarskim podlogama.

7.3. | Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulaciona linija (RL) je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namjenjenih za druge
namjene. Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definise profil saobracajno infrastrukturnog
koridora.

Gradevinska linija (GL) je linija na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode, definisana graficki i
numericki, koja predstavlja granicu do koje je moguce graditi objekat.

Tekstualni dio plana- Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetskih objekata
Trafo stanica je u gradevinskom smislu montazno-betonska. Tip buducih transformatora ce
odrediti nadlezna elektrodistributivna organizacija koja je i vlasnik vecéine novih transformatorskih
trafo stanica, a u ¢ijem sastavu je odrzavanje istih.

Novoplanirane trafo stanice TS 10/0.4kV se postavljaju u namjenski projektovanom prostoru
odnosno u posebnim montazno-betonskim kucicama, u ravni terena. Raspored opreme i polozaj
energetskog transformatora moraju biti takvi da obezbijede $to racionalnije koris¢enje prostora,
jednostavnost rukovanja, ugradnje i zamjene pojedinih elemenata i blokova i omoguci efikasnu
zastitu od direktnog dodira dijelova pod naponom. Kod izvodenja, izvodac€ je duzan uskladiti
svoje radove sa ostalim gradevinskim radovima na objektu, kako ne bi dolazilo do osteéenja veé
izvedenih radova i poskuplienja gradnje. Za sve trafostanice projektima uredenja terena
obezbediti kamionski pristup, najmanje Sirine 3.m. Opremu trafo stanice predvideti u skladu sa
preporukama donesenim od strane Sektora za distribuciju - "Elektroprivrede Crne Gore",a.d.
Niksi¢. Oprema u trafo stanici je tipizirana i sastoji se od 10kV-nog postrojenja, transformatora
snage 630kVA i 0,4V-nog postrojenja. Trafo stanice su povezane sa postoje¢im trafo stanicama
10kV-nim kablom, a radi obezbjedenja sigurnog napajanja medusobno su povezane u prsten
tako da se sve trafo stanice napajaju dvostrano odnosno sve su dva puta prolazne sa
visokonaponske strane. Trafo stanice su povezane 10 kV-nim kablom tipa i preseka IPO 13A
3x150mm? ili XHP 48 3x120mm?, odnosno kompletnu planiranu 10kV-nu mrezu izvesti

kablovima ¢iji ¢e tip i presek odrediti struéna sluzba Elektrodistribucije-Bijelo Polje.




Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4x0,8m, a na mjestima prolaza

kablova ispod saobracajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moze ocekivati povecano

mehani¢ko opterecenje kabla ( kabal treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kroz
kablovsku kanalizaciju, smjestenu u rovu dubine 1m.

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je duzan obezbjediti katastarsko snimanje

tacnog polozaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafickom prilogu

trase kabla treba oznacditi tip i presjek kabla, tacnu duzinu trase i samog kabla, mjesto njegovog
ukrstanja, priblizavanje ili paralelno vodenje sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta
polozene kablovske kanalizacije sa brojem kori§éenih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtevaju tehnicki uslovi struéne sluzbe Elektrodistribucije- Bijelo Polje, zajedno sa

kablom na oko 0,4m dubine u rov poloziti i traku za uzemljenje,FeZn 25x4mm. Duz trase

kablova ugraditi standardne oznake koje oznacCavaju kabl u rovu, opremanju pravca trase,

mjesta kablovskih spojnica, pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrstanje, priblizavanje ili

paralelno vodenje kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. Eventualna

izmestanja postojeéih kablova, zbog novih urbanisti¢kih rjesenja, vrsiti uz obavezno prisustvo
predstavnika Elektrodistribucije — Bijelo Polje i pod njegovom kontrolom. U tim slu€ajevima,
otkopavanje kabla mora biti rué¢no, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim

mjerama omoguciti odvajanje pjeSackog i motornog saobracaja. Na mjestima gde je radi

polaganje kablova, izvrsiti isijecanje regulisanih povrsina iste dovesti u prvobitno stanje.

Od novih trafostanica se polazu niskonaponski 1kV-ni kablovi za napajanje elektricnom

energijom potroSaca tako i za osvjetljenje ulica (saobracajnica). Presjek kablova niskonaponskih

potrosaca kao i ulicne rasvete bice odreden uslovima nadlezne elektrodistributivne organizacije i

glavnim projektima objekata na osnovu stvarnih jednovremenih snaga objekata.

Postoje¢a niskonaponska mreza perspektivho bice zamenjena podzemnim 1kV-nim kablovima

tako da se priklju€enje korisnika predvida podzemnim kablovima.

U trotoaru ili u zemlji predvideno je polaganja 1kV-nih kablova kao i novih 10kV-nih kablova.

Kablovi se polazu na propisnim dubinama u proseku na 0,8m i pri polaganju se mora voditi

ratuna o medusobnom rastojanju sa drugim instalacijama ili paralelnom vodenju istih. Pri

prelasku kablova ispod saobracajnica predvideno je polaganje najmanje dve PVC cevi pre¢nika
110mm.

Polaganje svih kablova izvesti prema vazec¢im tehnickim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na

mjestima gdje se energetski kablovi vode paralelno ili ukrstaju sa drugim vrstama instalacija

voditi racuna o minimalnom rastojanju koje mora biti sledece za razne vrste instalacija:

e Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmaniji horizontalni
razmak je 0.5m za kablove 1kV,10kV, odnosno 1m za kablove 35kV.Ukrétanje energetskog i
telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od 0.5m. Energetski kabal se polaze na vecoj
dubini od telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu posti¢i energetske kablove
na tim mestima provesti kroz cev. Pri ukrstanju energetskih kablova sa telekomunikacionim
kablovima potrebno je da ugao bude $to blizi pravom uglu. Ugao ukrétanja treba da bude
najmanje 45 stepeni. Pri ukr§tanju kablova za napone 250V najmanje vertikalno rastojanje
mora da iznosi najmanje 0,3, a za vece kablove 0,5m.

e Pri horizontalnom vodenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
infrastrukturom (cevi) najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabl se pri ukrstanju polaze
iznad vodovodne ili kanalizacione cevi na najmanjem rastojanju od 0.3m. Ukoliko se ovi
razmaci ne mogu posti¢i na tim mestima energetski kabl poloziti kroz zastitnu cijev.

Prikljucenje novih potro$aca na niskonaponsku mrezu vrsi¢e se polaganjem podzemnih 1kV-nih
kablova do kablovskih prikljuénih ormana postavljenih na granici vlasnistva tako da nagin i
mjesto priklju¢enja potroSaca na mrezu treba da definise FC Distribucija-Reon 3. Niskonaponski
kablovi treba da budu unificiranog preseka 150mm?.
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Kablovski prikljuéni orman kao i napojni kabal bice definisani u  glavnim projektima
elektroinstalacija novih objekte, a uvod kablova u objekte mora se obezbediti polaganjem PVC
cevi pre¢nika 110mm. Za izvodenje niskonaponskih vodova, priimjenjuju se uslovi ve¢ navedeni
pri izgradnji kablovskih 10kV-nih vodova.

Tehnicki uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovanju i izgradnji prikljucka objekata
na niskonaponsku mrezu definisani su Tehni¢kom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
8 | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Proracune raditi na VIl (sedmi) stepen seizmickog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgraden prema vazeéim propisima za gradenje u seizmiCkim podrucjima.
Mjere zastite od seizmickih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje
koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i
pojektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u
skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmolo$kim podlogama i seizmickoj
mikroreonizaciji podru¢ja Crne Gore”. Pored toga, na predmetnom podrucju obavezno je
sprovodenje inZzenjersko - geoloskih, seizmickih i geofizi€kih ispitivanja terena na kome c¢e se
graditi novi objekti.

Uslovi za zastitu od prirodnih i tehnicko-tehnoloskih nesreca:

Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanisti¢kih i gradevinskih
karakteristika zadovolje potrebe zastite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog
moguceg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno
obezbijediti mjere zastite od elementarnih i drugih vec¢ih nepogoda.

U tom smislu, sa aspekta zastite na predmetnom podrucju su razradene i sprovedene mjere i
dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept
kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji ¢e funkcionisati u sklopu
cjelokupnog naselja.

Zastita od pozara:

Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite od pozara shodno propisima za ovu vrstu
objekata. U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spasavanju ("Sl.list CG*, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11,54/16, 146/21) i Pravilnikom o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda (" Sl.list RCG ", br.8/93) i Zakonu o zapaljivim teénostima i
gasovima (,Sluzbeni list CG*, br.26/10 i 48/15).

Prilikom izrade investiciono — tehnicke dokumentacije obavezni su projekti ili elaborati zastite od
pozara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definiSu zone opasnosti od pozara i
eksplozija) planovi zastite i spaSavanja prema izradenoj procjeni ugrozenosti za svaki hazard
posebno, kao i studije i procjene uticaja na Zzivotnu sredinu, te na navedeno pribave
odgovarajuca misljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom.

Mjere zastite na radu:

Projektant koji izraduje projektnu dokumentaciju duzan je da shodno Zakona o zastiti i zdravlju
na radu ("Sl.list CG",br.34/14, 44/18) pri izradi tehnicke dokumentacije ugradi propisane mjere
zastite na radu u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom.

Investitor je duzan da od ovla$¢ene organizacije - privrednog drudtva za poslove zastite na radu
pribavi reviziju da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa propisima zastite na radu,
tehniCkim propisima i standardima. Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove duzan
je izradi Elaborat o uredenju gradili$ta u skladu sa aktom nadleznog ministarstva shodno é&lanu
10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu.

9 | USLOVI| MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE




Planirane intervencije treba da budu bezbjedne sa aspekta zagadenja Zivotne sredine.
Tehnickom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zastitu zivotne sredine u skladu sa
odredbama Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,Sl.list CG“, br.75/18) i Zakonom o
zastiti prirode (,Sluzbeni list CG*, br.54/16, 18/19).

Misljenje br.09/4-332/23-31/19 od 27.04.2023.godine o potrebi procjene uticaja zahvata na
zZivotnu sredinu - Sekretarijat za ruralni i odrzivi razvoj Opstine Bijelo Polje.
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USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

/

11

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

U okviru predmetnog prostora potrebno je postovati odredbe i metodologiju zastite spomenika
kulture koji su postavljeni u Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,Sl.list CG 49/10, 40/11, 44/17,
18/19) posebno ¢Elanovi 87 i 88. U sluéaju pronalazenja nalaza od arheologkog znacaja, sve
radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zastitu kulturnih dobara, kako
bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zastitu, shodno zakonu.
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USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

/
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USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

/

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

/
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

/

16

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA

/

17 | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU




17.1. | Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu
Sastavni dio ovih UTU su uslovi br.30-10-11448 od 28.03.2022.godine izdati od strane
,Crnogorsko elektrodistributivnog sistema“ d.o.o Podgorica.

17.2. | Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Uslovi br.565 od 03.05.2023.godine DOO Vodovod ,Bistrica“ Bijelo Polje

17.3. | Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu
Saobracajno tehnicki uslovi br.14-332/23-188/1 od 26.04.2023.godine — Sekretarijata za
stambeno komunalne poslove i saobracaj Opstine Bijelo Polje

17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi
Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati propise koji se odnose na zastitu i
izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreza,
odnosno Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) i
ostalih propisa koji su doneseni ha osnovu njega.
-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se obavlja izrada tehnicke
dokumentacije http://www.ekip.me/regulatival;
-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postoje¢éem stanju elektronske komunikacione
infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me;
-adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp; preko koga sve zainteresovane
strane od Agencije za telekomunikacije i postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje
korisnickog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske
komunikacione infrastrukture./
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH gGEOTEHNICKvIH, INZENJERSKO-

18 | GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,

KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Svi objekti moraju biti izgradeni prema vazeéim propisima i u skladu sa geomehanickim
ispitivanjima u zoni gradenja. Prije izrade tehnicke dokumentacije shodno ¢lanu 7 Zakonom o
geoloskim istrazivanjima (,Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, ,Sl.list CG", br.28/11)
izraditi projekat geoloskih istazivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvréenih
geoloskih istrazivanja.

Meteoroloski podaci:

Podrucje opstine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu.
Dolinski dio karakteriSe umereno topla i vlazna klima sa toplim ljetima. Srednja godisnja
temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji
mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godi$nja vrednost insolacije je 1 635,3
Casova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 ¢asova, a minimum je u
decembru sa 39 Casova.

Vedi dio podruéja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim rezimom padavina, pri ¢emu se
maksimalne koli€ine izlu€uju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne
tokom ljeta (jun-avgust). Za podrucje opstine Bijelo Polje, obimnije snezne padavine
karakteristicne su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snezni
pokriva¢ traje oko 5 meseci. Srednja godi$nja suma padavina je 920mm. Srednja mjesecna
suma padavina najveca je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55, 1mm.

Na osnovu podataka mjernih stanica moze se konstatovati da se relativna vlaznost vazduha u
Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene poviSenosti. Relativna vlaznost vazduha je ve¢a zimi
nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom.




Srednja godi$nja vrijednost vlaznosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je
minimum u julu 72,6%. U B.Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoisto€nog i
sjeveroistotnog pravca jer se tim pravcima pruza dolina Lima i njene pritoke s jedne i
bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima
dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.
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POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

/
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ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

Oznaka urbanisticke parcele UPTS 18

Z
Povrsina urbanisticke parcele 26,91m

Maksimalni indeks zauzetosti J

Maksimalni indeks izgradenosti {

Bruto gradevinska povrsina objekata /
(max BGP)

Maksimalna spratnost objekata

Maksimalna visinska kota objekta

Parametri za parkiranje odnosno /
garaziranje vozila

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, |/
posebno u odnosu na ambijentalna
svojstva podrucja

Uslovi za unapredenje energetske /
efikasnosti
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DOSTAVLJENO:

-Podnosiocu zahtjeva

-Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
-U spise predmeta

-ala
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OBRAPDIVACI URBANISTICKO-

TEHNICKIH USLOVA: Aleksandra Boskovié

A3cEoenc




23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE:
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M.P.

potpis ovlas¢enog sluzbenog lica

5 u/tvvvv\f Heuis
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PRILOZI NZL0F

Grafi¢ki prilozi iz planskog dokumenta
List nepokretnosti i kopija katastarskog
plana

Uslovi br.30-10-11448 od 28.03.2023.godine
izdati od strane ,CEDIS" doo Podgorica
Saobracajno tehnicki uslovi br.14-332/23-188/1

od 26.04.2023.godine — Sekretarijata za
stambeno komunalne poslove i saobracaj
Opstine Bijelo Polje

Misljenje br.09/4-332/23-31/19 od

27.04.2023.godine o potrebi procjene uticaja
zahvata na zivotnu sredinu - Sekretarijata za
ruralni i odrzivi razvoj Opstine Bijelo Polje.

Uslovi br.565 od 03.05.2023.godine DOO
Vodovod ,Bistrica“ Bijelo Polje
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CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRZAVNU IMOVINU |

PODRUCNA JEDINICA: BUELO POLJE
Broj;: 105-917/23-106-Dy
Datum: 21.04.2073,

KOPIJA PLANA
Razmjera: 1: 1000

————— == (A —_—

Katastarska opgtiina: BIELO POLJE
Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 14

Parcele: 112972, 112973, 113011
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UPRAVA ZA KATASTAR
I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA
BIJELO POLJE

00

Il

il

LT

-319:23:

Broj: 105-919-2353/2023,
Datum: 211.04.2023,
KO: BIJELO POLJE
Na osnovu ¢lana 173 Zakona o drZavnom premijerw i katastru nepokretnostii ("SI. list RCG" by, 29/07,, "SI. list CG" br. 73/10,
032/11, 040711, 043/ 15, 037/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevw OPSTINE B. POLIJE BR.06/4-332/23-141/ I-18, , za potrebe
izdaje se
Podaci o parcelama
I j Broji Plan . Putes: il Nacin koriSéenja Bon.. = 2 .
| Brojj Podbroj me Skica | Datum upisaf . i kuéni broj Osnov sticanja klasa | PovrSina my Prihod ‘
[ 1129 2 14 23/05/2019  [TOMASA ZIZICA Neplodna zemTjista 42 0:00]
36 I ODLUKA DRZAVNOG ORGANA i | S
129 3 14t 23/05/2019 TI@WA ZIZICA plodna zemIiRe 25 0.00f
36 ODLUKA DRZAVNOG ORGANA ‘ ;
1130 1 14 22/12/2000  [SLOBODE g J 3814 0.00]
36 |VISE OSNOVA | |
| use oy I 14 SLOBODE Spomenik: kulture ; 110f 0:00]
36 VISE OSNOVA ! | ' |
3991 0.00
' Podaci o viasniku ili nosiocu
Mati¢ni broj - [ broj | Naziv nosioca: prava - adresa § mjesto i Osnov prava | Obim prava
0000000000002 CRNA  GORA vojina /1
[0) PODGORICA. Padgonica 0 i
0000002003554 OPSTINA BUELO POLIE Raspolaganje | /1
| UL.SLOBODE BIIELO POLIE Bijelo Palje ;
Podaci o objektima i posebnim djelovima |
] Natin: Kori§cenja PD . 4 Prava |
| BrojPodbroji | Brojj Osnov sticanja Godina | Spratnost/ Sprag Vlasnik ili nosilac prava "
zgrade Sobnost izgradnje Povrina Advesa, Mijesto ,
I J I enik Kulture || Svajina I/ |
) 1A : l F’i’é*’i’g’%’z,-mé’,&%‘ 0 Pl crva GORA 0000000000002
, 110 of
I | PODGORICA Podgorica 0 |
i Il | Raspolaganje /1
| OPSTINA BIELO POLIE 0000002003554
L UL SLOBODE BUELO POLIE Bijelos Polje |

' Podaci o teretima i ogranicenjima

‘ I I I
| Broj Phdihmgi,’ Birajj Rednii Nadi e | Datum upisa | y
j zgrade | PP brajj i KoriSéenja | Vrijeme upisa Opis prava
19/02/2021 Zabiliesb postupkca u e v ‘
) . : — abiljezba Tuzba Idrizovié' Murata na: rjeSenje: Min.finansija
29 2 I Neplodna: zemljista B07.2- 1616/1-20) adl 1on] god_ Rod Upraviog s
8:29 CG Ubr.445/2021 od 09.02.2021 godine
‘ 19/02/2021 Zabiljezba postupkay R .
o : * e T Zabiljezba Tuzba Idrizovié Murata na xﬂe%en&e Min.finansija
{129 3 I Neplodna: zemjista br.07-2-1616/1-20 od 19:01.2021 god. Kod Upravnog suda
I 8:29 CG U'br.445/2021 odl 09:.02.2021 godimne:
| i X

Datum i vrijeme: 21,04 2023 08:28:53




Podaci o teretima j ograniCenjima :’
i
Brojj Phulm,,; Brojj Redhii e . Datum upisa - |
zgrade | PD broj Nadin korigéenja Vlri_iikmv‘:gim Opis: prava
I Zabiljezba postupka
I 0170272023 Prethodna zagtita dijela arheolofkim istrazivanja otkrivenih
1130 l | . Patk ostatakar Hadi ID}lnu_émug vakufa w trajanju od! goding dana |
e - an ad dana donosenja rjesenia, Pa osnovu njesenja Uprave za,
9:23 zadtitw kulturnili dobara: € Gore: bn.UP/I-03-21[9/2(?22-19 od
: 21.11.2022 godine:
Zabiljezba postupka
01/02/2023 Emul:g(‘,ﬂ:l?;{ zs;ml% dijs;{‘m arheo‘l&ﬁjm: istmiivanén: otcliuiwegih
) : PR ostataka FadZi Danuginog vaj ' W trajanju od' godinu dana
130 I I Spomenik: kulture od dana donogenjm njese 5 \ PO ]n'élge,,;n Uprave zar ||
‘ 923 zastitw Kulturnih dobara: € Gore: Ihn.lUP/ll—'bL’r’-Z‘f@/Zan -19 od |
i & 21L111.2022 godine: /

Naplata takse je oslobodena na osmovu
naknade oslobodena Je na osnovw Elama 174 Zakona o drZavnom premjerw i

"SI list CG" br. 73/10, 032/11, 040/1 I, 043/15, 037/17

Datum 1 vrijeme:

D1 MA IO (YD ey

i 17/18).

Clana 17 Zakona o administrativnim  taksama ("Sllist CG, br. 18/ 19). Naplata
katastrw nepokretnosti ("SI

list RCG" br. 29/07,

%leﬁéeme lice:cy

4 {
e /C/L:C/ e300

MadZgalj Rajko, dipl pravnik



D 0.0 Muha Dizdarevita 8,'84000 Bijelo Polje
o Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
" VvODOVOD "BlSTRlCA" Korisnicka sluzba: 050/431-006
» i e-mail: vodovodbp@ t-com me
Bijelo Polje PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,

Sifra djelatnosti 41000
CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka - 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka- 535-5787-81

OPSTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREDENJE PROSTORA
Ul Slobode bb

84000 BIJELO POLJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, clan 74., a rjesavajuci po zahtjevu DOO
~CEDIS” iz Podgorice D.0.0. Vodovod ,BISTRICA", Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehnicke
dokumentacije za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV, 2x630kVA na kat. parc. br. 1129/3 KO
Bijelo Polje i prikiju¢nog kablovskog voda 10kV na kat. parc. br. 1129/3, 1129/2 i 1130/1 KO
Bijelo Polje.

U vezi VaSeg zahtjeva za izdavanje u s 1 o v a, br. 06/4-332/22-141/4-18 od 20.04.2023.god.,
dostavljamo Vam uslove za izgradnju objekta i prikiju¢enje na gradski vodovod i kanalizaciju za kat.
parc. br. 1129/3, 1129/2 i 1130/1 KO Bijelo Polje.

VODOVODN A mreza ACC @150mm prolazi sa lijeve strane ul. Tomasa ZiZiéa.

Fekalna kanalizacija od KC#300mm prolazi desnom stanom ul. Tomasa ZiZica tj.
ivicom parcele za koju se izdaju uslovi.

DOO ,Vodovod Bistrica“ ne posjeduje taéan katastar podzemnih instalacija za predmetnu parcelu pa
vam Saljemo skicu sa pribliZnim poloZajem ovih cjevovoda

Za dodatna pojasmjenja kontaktirati tehnicku sluzbu Vedoveda ,Bistrica® Bijelo Polje na
telefon 050/432-239 - centrala.

Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazeéim tehni¢kim propisima i standardima.

crna Ge
.tina Bije

- zajedn

‘~~-.;\,}.;\:_ oS

1 s/t

d |

D.0.0. VODOVOD , BISTRICA*
Bijelo Polje
Sy it
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Cma Gora Admesa;::Ul!.Nedeﬂjka Merdovica

OPSIW;} BIJELO POLJE bb . 84000 Bijelo Polje
?dnffapjat za ruralni Telefon: +382(0)50/484-805
1 odrZivi razvoj www.bijelopolj

Broj: 09/4-332/23-31/19
Datum: 27.04.2023. godine

SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA

ovdje
Veza: akt br. 06/4-332/23-141/2-18

Shodno zahtjevu, broj i datum gore navedeni, kojim se trazi misljenje o potrebi izrade
Elaborata procjene uticaja na Zivotnu sredinu za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV 2x630

voda 10kV na kat.parcelama br. 1129/3, 1129/2 i 1130/1 KO Bijelo Polje u zahvatu
Izmjena i dopuna Detaljnog urbanisti¢keg plana Centralne zone Bijelo Polje, u
predmetu DOO ,,CEDIS“ iz Podgorice, Sekretarijat za ruralni i odrzivi razvoj, shodno
Clanu 10 Zakona o Procjeni uticaja ma Zivotnu srediny (--Sl.list CG*, br. 75/18) i Uredbe o
projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (,,SI.list RCG“.br.20/07 ; =Sl list
CG*, br-47/13, 27/13 i 37/1 8). daje

MISLJENJE

da za projekat izgradmje trafostanice TS 10/0,4 kV 2x630 kVA NLJIE potrebne pokrenuti

tu Odluéivanja o petrebi izrade elaborata procjene uticaja na Zivotnu sredinu. dok
Jje za prikljuéni kablovski vod 10kV trebno sprovesti tupak Odlucivanja o potrebi
izrade elaborata procjene uticaja.

Ovlas¢eno sluzbeno lice T Seknmam /,// /‘7 ;
ljela Lazarevi¢ [ om0 Yasmin Corovié (/ ~ /
] 4 i 2 // N Jr \ ) / 3
N\ * ¥ f
\:\':"' . LQ S OF
LG 'VJ

Kontakt osoba: Danijela Lazarevi¢
Telefon: +382(0)50/484-805
E-mail:odrzivirazvoj@bijelopolie.co.me




L R VA LN T AP U INCHIW I A W sy,
84 000 BijeloPolje,Crna Gora

OpstinaBijeloPolje Tel/fax +382 (0) 50 484811
' Sekretarijatzastambeno E-mail:saobracaj@bijelopolie.co.me
komunalneposloveisacbracaj

Br: 14-332/23-188/1 26.04.2023. godine
Za: Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora 28 Ch. s

Veza: Zahtjev za izdavanje saobracajno tehnickit uslova
Predmet: Obaviesteni

Postovani,

obratiliste se ovom organu zahtjevom boroj 14-332/23-188 dana 20. 04.2023.godine,
veza akta 06/4-332/23-141/3-18 od 20.04. 2023.godine, radi izdavanja saobracajno tehnickih
uslova za izgradnju objekta-trafostanice TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA na dijelu katastarske
parcele br. 1129/3 KO Bijelo Polje i prikljuénog kablovskog voda 10 kV na katastarskim
parcelama br. 1129/3, 1129/2 i 1130/1 KO Bijelo Polje u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog
urbanistickog plana Centraine zone Bijelo Polie (Sl.list Crne Gore-opstinski propisi br.1 1/18),
Opétina Bijelo Palje. Uz zahtjev je priloZen nacrt urbanisticko tehmickih uslova, podnosioc
zahtjeva "Crnogorski elektrodistributivni sistem” doo Podgarica.

Obavjestavamo vas da ovaj orgam u skladu sa ¢lanom 26 Zakona o putevima
("Sluzbenil list Crme Gore”, br. 082/20 i 140/22), izdaje sacbracajne uslove i saglasnosti za
izgradmju i rekonstrukciju objekata Cija lokacija nije razradena DUP-om. ‘

& ;?*ﬁv'jmuék«:t
WY e Sekfretar Sekretarijata
Dostavijeno: = F
- Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora
- Ul spise
Kontakt osoba:

Jadranka Radojevi¢, samastalni savjetnik | za sacbracaj tel: 067/276-495
Alida Dizdarevié, samostaini savjetnik Ill za sacbracaj



Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: %b" (lD\ /M LWX

Od:

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Drustvo sa ogranicenom odgovorno$éu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

28 -03- 1073

USLOVI ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE (PROJEKTNI ZADATAK)

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

TS 10/0.4kV 2x630kVA “Br.10“ SA UKLAPANJEM U VN MREZU

DUP ,,Centralna zona“

-KO BIJELO POLJE, OPSTINA OPSTINA BIJELO POLJE-

OPSTI PODACI

Investitor:

Naziv objekta:

Mijesto gradnje:

Predmet projekta:

Posebna napomena:

»,CEDIS” DOO Podgorica

TS 10/0.4kV 2x630kVA "Br.10" SA UKLAPANJEM U VN MREZU

TS:na UP TS 18,
na dijelu katastarske parcele br. 1129/3 i sve katastarske parcele koje
nastanu parcelacijom navedene parcele
DUP ,Centralna zona”
KO Bijelo Polje, Opstina Bijelo Polje
TS je u objektu (garazni dio, nivo -1).

10kV kablovski vodovi se polazu na katastarske parcele broj:

1129/3, 1129/2, 1130/1 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom
navedenih parcela.
KO Bijelo Polje, Opstina Bijelo Polje

Glavnim projektom obuhvatiti TS 10/0.4kV 2x630kVA "Br.10" sa
uklapanjem u VN mrezu.

Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa ¢lanom
105 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

UL. Ivana Milutinovica br.12 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1
Broj Ziro raéuna:

CKB BANKA 510-1714-39  HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34  PRVA BANKA 535-15969-90




Crnogorski elektrodistributivni sistem

2.1.

2:2.
2.3.

2.4.

2:5.

2.6.

257

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212,

Drustvo sa ograniéenom odgovornoscu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

TEHNICKI PODACI ZA UKLAPANJE U 10kV MREZU

Uvodne napomene:

Nazivni napon:
Vrsta voda:

Podaci o kablu:

Pocetna tacka kablova:

Krajnja tacka kablova:

Nacin polaganja voda:

Trasa kablovskog voda:

DuZina trase:

Nacin i obezbjedenje
iskopa:

Ispuna rova:

Podaci o kablovskim
zavrSecima:

Prikljucak buduce TS izvesti sa postoje¢eg 10 kV kablovskog voda, tipa
PHP 48-A 3x150mm?, od TS 10/0.4kV ”3x12 stanova” do TS 10/0.4kV
“Posta”, po sistemu “ulaz-izlaz”, ugradnjom kablovskih spojnica, kablovskim
vodovima 2x3x(XHE 49-A 1x240mm?), kako je prikazano na situacionom
planu.

10 kv
Kablovski podzemni

2x3x(XHE 49-A 1x240/25 mm?, 12/20 kV)
(NA2XS(F)2Y - oznaka kabla po DIN-u)

Predvidjeti dvije 10 kV spojnice u trasi postojeceg 10 kV kabla, kao na
situacionom planu

Dvije vodne 10 kV celije u planiranoj TS 10/0.4 kV “Br.10“

Slobodno u kablovskom rovu poloziti dva 10 kV kablovska voda, saglasno
tehnic¢kim preporukama (uz upotrebu gal Stitnika, trake za upozorenje itd.),
sa rasporedom provodnika u trouglu 2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm?)). Dva
nova 10 kV kabla odvojiti opekama na svakih 1 m trase.

Na mjestima poprecnog presjeka ulica, obavezno je vodenje kabla kroz
kablovice odgovarajudeg presjeka, na minimalnoj dubini ukopavanja od
1,1m.

Trasa kablovskih vodova je predvidena kao Sto je prikazano na situacionom
planu. Nakon polaganja kablova sve povrsine je potrebno vratiti u prvobitno
stanje.Trasa kablova je planirana je po katastarskim parcelama broj:

1129/3, 1129/2, 1130/1 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom
navedenih parcela.

KO Bijelo Polje, Opstina Bijelo Polje

(prikazano na situacionom planu u prilogu)

cca 25m (dva 10 kV kablovska voda u istom rovu)

Predvidjeti iskop rova prema prostorno ogranicavaju¢im faktorima,
uslovima postojece tehnicke infrastrukture i urbanisticko-tehnickim
uslovima. Kategorija zemljista je do VII.

Predvidjeti obezbedenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od
mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojecih nadzemnih i podzemnih
objekata od iskopa.

Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa

odgovarajuéim uslovima, sa aspekta hladenja.

preporukama i

Predvidjeti toploskupljajuce kablovske zavrsetke za unutrasnju i vanjsku

montazu.

Ul. lvana Milutinoviéa br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1
Broj Ziro racuna:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34  PRVA BANKA 535-15969-90




Crnogorski elektrodistributivni sistem
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3./

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Podaci o kablovskim
spojnicama:

Uzemljenje:

Zastita od prenapona:

Geodetsko snimanje
trase:

Predvidjeti toploskupljaju¢e kablovske spojnice.

Duz trase kablovskog voda predvidjeti traku za uzemljenje Fe-Zn 25x4mm i
njeno povezivanje na oba kraja.

U skladu sa propisima, standardima i preporukama predvidjeti zastitu od
prenapona.

Predvidjeti geodetsko snimanje trase poloZzenog kabla sa dostavljanjem
Investitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi.

TEHNICKI PODACI ZA TS 10/0.4kV 2x630kVA "Br.10"

Tip trafostanice:

Nazivni napon
transformacije:

Nazivna frekvencija:

Snaga transformacije:

Lokacija trafostanice:

Gradevinski dio:

Elektro dio:

distributivna transformatorska stanica sa dva transformatora snage 630kVA
i kablovskim izvodima

10£2x2,5%/0,42kV
50Hz
2x630kVA

na UP TS 18, g

na dijelu katastarske parcele br. 1129/3 i sve katastarske parcele koje
nastanu parcelacijom navedene parcele,

TS je u objektu (garazni dio, nivo -1).

Planiranu elektro opremu, u skladu sa propisima, standardima i
preporukama je potrebno smjestiti u prostor predviden u objektu (garazni
dio, nivo -1).

Napomena:

Potrebno je uraditi Gradevinski projekat.

Elektro dio se sastoji od SN bloka, dva transformatora snage 630kVA i dva
NN bloka.

Srednjenaponski blok

Projektovati srednjenaponski sklopni blok kao gasom SF6 izolovano,
potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaétiéeno razvodno
postrojenje tipa "Ring Main Unit" (RMU), sa tri vodne i dvije trafo celije.
Vodna polja opremiti tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom.
Transformatorsko polje opremiti tropolnom rastavnom sklopkom sa
visokoucinskim osiguratima i zemljospojnikom. Rastavna sklopka u
transformatorskom polju mora da ima moguénost automatskog tropolnog
iskljuenja pri pregorijevanju najmanje jednog visoko-uginskog osiguraca,
kao i pri djelovanju osnovne zaStite od unutrainjih kvarova u
transformatoru i preopterecenja.
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

3.8. Mijerenje:

3.9. Zastita:

3.10. Dimenzionisanje
opreme:

3.11. Uzemljenje :

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Transformacija

Trafostanicu opremiti sa dva trofazna uljna transformatora sa ili bez
konzervatora, prenosnog odnosa 10000/420 V, snage 630 kVA i
regulacionom preklopkom #5% i to 2x2.5%. Namotaji transformatora
moraju biti od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim
materijalom. Transformatori treba da su sa sniZenim gubicima: P, max
=600 W i Pey max =6500W. Prikljucci na VN i NN strani treba da budu
izolovani.

Potrebno je da transformator posjeduje ispitni list prema vazec¢im JUS i IEC
standardima.

Transformatori treba da se projektuju u skladu sa Pravilnikom o tehnic¢kim
zahtjevima EKO DIZAJN TRANSFORMATORA br. 310-2043/2019-1 od
23.12.2019.god.

Niskonaponski blok

TS opremiti sa dva NN bloka.

Niskonaponske blokove projektovati kao konstruktivno slobodnostojeée
ormare ili panele koji se sastoje od dovodnog — transformatorskog polja,
polja niskonaponskog razvoda i polja za kompenzaciju reaktivne energije.
Polja niskonaponskog razvoda projektovati sa osam kablovskih
niskonaponskih izvoda opremljenih izolovanim tropolnim osigurackim
letvama. Jedan NN blok opremiti poljem za javnu rasvjetu.

Proizvedeni i testirani prema vazeéim JUS i IEC standardima.

U TS predvidjeti mjerenje struje, napona i energije na NN strani.

Predvidjeti zaStitu transformatora od kratkih spojeva, unutrasnjih kvarova i
preopterecenja.

Predvidjeti zadtitu NN izvoda i izvoda javne rasvjete odgovarajuéim
osiguracima.

Opremu dimenzionisati za snagu kratkog spoja na 10 kV sabirnicama od 250
MVA.

Uzemljenje rijesiti prema vazecim Tehni¢kim propisima i uslovima na mjestu

gradnje.
Napajanje nove TS 10/0,4kV 2x630kVA "Br.10" planira se sa TS 35/10 kV
“Medanoviéi”, lzvod 11 - “Nikoljac” (izolovana NT 10kV, ukupna

proradunata struja zemljospoja u izolovanoj, galvanski povezanoj 10 kV
mrezi koja se napaja iz TS 35/10 kV "Medanovici” , iznosi Iz = 70 A).
Vrijednosti podeSenja zastita za lzvod 11 iz TS 35/10 kV “Medanovi¢i” data
su u nastavku:

Prekostrujna zastita I> 500 ms
Kratkospojna zastita I>> Os
Zemljospojna zastita- lo> 500 ms
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

3.12. Zastita od pozara : Zastitu od pozara za TS projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od poZara.

3.13. Ostala oprema: U TS predvidjeti potrebnu zastitnu opremu, jednopolnu gemu, opomenske
tablice za visoki napon, sigurnosna pravila, upustvo za prvu pomoc, plodicu
na objektu sa nazivom TS.

3.14. Geodetsko snimanje: Predvijeti geodetsko snimanje sa dostavljanjem Investitoru snimka u
elektronskoj i papirnoj formi.

4. PODLOGE ZA PROJEKTOVANIJE

Situacioni plan

Obradio/la,
Suada Hodzi¢, spec.sci.el.

£7é/ 56

Sk

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
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LEGENDA :

planirani 10 kV kablovski vod
postojeci 10 kV kablovski vod
predlog parcele za trafostanicu - potpuna eksproprijac

postojeci 10kV kablovsKived 1737/7
od TS 10/0.4kV "3x12 stanova
do TS 10/0.4kV "Posta"

PHP 48-A 3x150mm?

10kV kablovske spojnice

dva planirana 10kV kablovska‘woda
2X(3x(XHE 49-A 1x240/25mm?3)), 1 Vv

1730/7

Investitor:

CEBES 555,09
P PODGORICA

Sbjekat TS 10/0.4kV 2x630kVA "Br.10"
SA UKLAPANJEM U VN MREZU
KO Bijelo Polie, OPSTINA BIJELO POLJE

Crtez:

SITUACIONI PLAN

Situacioni plan obradili: . Potpis S
Spisak katastarskih parcela - KO BIJELO POLJE Suada Hodzi¢, spec.sci el. 27[; o

- trafrnctanictt  na L1ID TCAQ 44901
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189 692,50 630,18 5.657,73 0,91 8,17 P+8 Tip 6 SV - stanovanje vece gustine
190 596,30 518,78 3.130,58 0,87 5,25 P+4+Pk Tip5 SV - stanovanje vece gustine
191 969,80 940,71 2.909,40 0,97 3,00 Pv+2 / CD - centralne djeltnosti

192 784,40 784,40 4.706,40 1,00 6,00 P+5 Tip 5 SV - stanovanje vece gustine

193 55,30 33,18 33,18 0,60 0,60 P / MN - mjeSovita namjena

194 1.555,50 1.244,40 3.888,75 0,80 2,50 P+2 / CD - centralne djeltnosti
TS 16 32,60 0,00 0,00 0,00 0,00 / / —

195 770,65 231,20 770,65 0,30 1,00 P+3 CD - centralne djeltnosti

196 1.804,80 721,92 2.346,24 0,40 1,30 P+2 ~ CD - centralne djeltnosti

197 317,85 158,93 794,63 0,50 2,50 P+3+Pk CD - centralne djeltnosti

198 333,10 166,55 832,75 0,50 2,50 P+3+Pk (D - centralne djeltnosti

199 302,10 151,05 755,25 0,50 2,50 P+3+Pk (D - centralne djeltnosti

200 310,10 155,05 775,25 0,50 2,50 P+3+Pk _ CD - centralne ‘djeltnosti

201 471,60 353,70 1.768,50 0,75 3,75 P+3+Pk ~ CD - centralne djeltnosti

202 1.690,98 845,49 5.072,94 0,50 3,00 P+5 Tip5 SV - stanovanje vece gustine
TS 17 21,03 0,00 0,00 0,00 0,00 P /

203 887,70 532,62 2.663,10 0,60 3,00 P+3+Pk ___ CD - centralne djeltnosti
2204 5.069,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Su Garaza | PU vrsin amjene
TS 18 26,91 0,00 0,00 0,00 0,00 P /

205 2.339,44 | 1.403,66 7.486,21 0,60 3,20 Pv+4 / P entralne djeltnosti

207 711,95 711,95 3.559,75 1,00 5,00 P+4 Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

208 553,30 553,30 2.213,20 1,00 4,00 Su+P+2 / CD - centralne djeltnosti

209 817,75 817,75 7.359,75 1,00 9,00 P+7+Pk | Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

210 394,35 394,35 1.577,40 1,00 4,00 P+2+Pk | Tip 5 SV - stanovanje vece gustine
TS 19 36,70 0,00 0,00 0,00 0,00 P /

211 236,35 236,35 472,70 1,00 2,00 P+Pk / ___CD - centralne djeltnosti

212 584,41 438,31 2.220,76 0,75 3,80 P+4 Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

213 355,25 195,39 976,94 0,55 2,75 Su+P+3 / €D - centralne djeltnosti

214 555,60 333,36 1.000,08 0,60 1,80 P+2 74 __CD - centralne djeltnosti

215 588,90 176,67 500,03 0,30 0,85 P+2 Tip 1l | SMG - stanovanje malih gustina
2216 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / __PUJ - Povrsine javne namjene

217 411,20 123,36 411,20 0,30 1,00 P+2 Tip 1 | SMG - stanovanje malih gustina

218 376,60 112,98 376,60 0,30 1,00 P+2 Tip1 | SMG - stanovanje malih gustina

219 399,35 139,77 399,35 0,35 1,00 P+2 Tip 1 | SMG - stanovanje malih gustina

220 316,80 133,06 269,28 0,42 0,85 P+1 Tip 2 | SMG - stanovanje malih gustina

221 358,00 107,40 358,00 0,30 1,00 P+2 Tip1 | SMG - stanovanje malih gustina

222 1.032,10 743,11 5.016,01 0,72 4,86 P+6+Pk | Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

223 1.541,10 1.525,69 13.731,20 0,99 8,91 P+7+Pk Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

224 1.390,65 695,33 4.171,95 0,50 3,00 P+5 Tip 5 SV - stanovanje vece gustine

225 1.291,88 645,94 3.875,64 0,50 3,00 P+5 Tip5 SV - stanovanje vece gustine

226 262,85 157,71 315,42 0,60 1,20 P+1 / ~_ CD - centralne djeltnosti

227 358,70 179,35 304,90 0,50 0,85 P+1 /

228 618,80 290,84 866,32 0,47 1,40 P+2 Tip 2 SV - stanovanje vece gustine

229 127,86 127,86 255,72 1,00 2,00 P+Pk i ~ CD - centralne djeltnosti
TS5 20 30,01 0,00 0,00 0,00 0,00 P /

230 106,73 106,73 213,46 1,00 2,00 P+Pk Vs _ CD - centralne djeltnosti

231 562,62 168,79 500,00 0,30 0,89 P+2 Tip 3 | SS - stanovanje srednjih gustina
232 437,88 131,36 500,02 0,30 1,14 P+2 Tip 3 | SS - stanovanje srednjih gustina

233 260,95 78,29 260,95 0,30 1,00 P+2 Tip 1 | SMG - stanovanje malih gustina
234 477,15 143,15 500,05 0,30 1,05 P+2 Tip 3 | SS - stanovanije srednjih gustina
235 501,03 150,31 500,03 0,30 1,00 P+2 Tip 3 | SS - stanovanje srednjih gustina

236 510,40 153,12 500,19 0,30 0,98 P+2 Tip 3 | SS - stanovanije srednjih gustina

TS 21 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00 P /

237 2.341,50 1.170,75 5.853,75 0,50 2,50 P+4+Pk Tip5 SV - stanovanje vece gustine
238 730,00 365,00 1.752,00 0,50 2,40 P+3+Pk CD - centralne djeltnosti
239 355,92 106,78 427,10 0,30 1,20 P+2 Tip 3 | SS - stanovanje srednjih gustina
239a 362,19 108,66 434,63 0,30 1,20 P+2 Tip3 | SS - stanovanje srednjih gustina
240 283,90 119,24 241,32 0,42 0,85 P+1 Tip2 | SMG - stanovanje malih gustina
241 594,50 178,35 500,57 0,30 0,84 P+2 Tip 3 | SS - stanovanje srednjih gustina
242 237,00 71,10 142,20 0,30 0,60 P+1 Tip2 | SMG - stanovanje malih gustina
243 2.675,30 909,60 1.337,65 0,34 0,50 P+Pk CD - centralne djeltnosti

UKUPNO | 167.312,81| 66.884,38 | 264.852,68




